Checklista för avbrott av väsentliga funktioner (infrastruktur) 
Se kapitel 1 för textavsnitt, förklaringar och tips. Anpassa checklistan till egna behov genom att lägga till egna poster.
Inbrotts- och branddetekteringssystem bör slå om till reservkraft eller internt batteri. Vet du hur panelerna indikerar att detta har skett, och hur länge batterierna räcker? Anteckna detta nedan.

	


Viss utrustning bör aldrig försättas ur funktion. Detta kan gälla datorer, luftkonditioneringsanläggningar, kyl- och frysanläggningar, fuktighetsregulatorer, frystorkar, värmeelement, ugnar, livsuppehållande anordningar för levande ting, till exempel akvarier, värmelampor osv. Skriv en lista nedan.

	


Tidomkopplare/timer: Säkerhetsbelysning, vatten- och värmesystem och allt ovan som är timerstyrt. Skriv en lista nedan.

	


Tidsinställningar: Säkerhetsmonitorer, klockor, faxmaskiner etc. Skriv en lista nedan. 
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